
《建筑给水排水设计要点》

图书基本信息

书名：《建筑给水排水设计要点》

13位ISBN编号：9787111378396

10位ISBN编号：7111378393

出版时间：2012-6

出版社：机械工业出版社

作者：姜湘山 编

页数：228

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

Page 1



《建筑给水排水设计要点》

内容概要

《建筑给水排水设计要点》共收集和整理了给水排水设计要点及实例几百例。《建筑给水排水设计要
点》详细地介绍了建筑给水、建筑消防、建筑排水、建筑雨水排水、建筑热水和饮水供应系统及其他
特殊用途建筑给水排水系统的设计中有关的系统方式的选择，系统的水力计算方法，系统用设备的选
用与计算，系统用水表、管材、管件、阀门的选用，管道系统的布置敷设与安装，以及设计图样表示
方法的设计要点。编写中以现行的设计规范标准与规程为依据，按照提出问题、分析问题、解决问题
的方式，结合工程实际，找出设计要点，并对设计要点中出现的各种疑难问题、设计技巧、设计禁忌
给予解答与提示，能使读者的设计水平有一个明显的提高。
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章节摘录

　　5）同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群，可共用消防水池、消防泵房与高位消防水箱。消
防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。例2—37室外消防水池设置的
条件是什么？ 触：当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管道和进水管或天然水源不能满足室内
、外消防用水量；或市政给水管道为枝状或只有1条进水管，且室内、外消防用水量之和大于25L／s时
，应设置室外消防水池。例2—38《建筑设计防火规范》（GB 50016—2006）和《高层民用建筑设计防
火规范》（GB50045—1995）（2005年版）对消防水池的容积各有何表述？ 解：《建筑设计防火规范
》（GB 50016—2006）对消防水池的容积的表述：当室外给水管网能保证室外消防用水量时，消防水
池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求；当室外给水管网不能保证室外消防用
水量时，消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之
和的要求；当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时，消防水池的容量可减去火灾
延续时间内补充的水量。《高层民用建筑设计防火规范》（GB 50045—1995）（2005年版）对消防水
池的容积的表述：当室外给水管网能保证室外消防用水量时，消防水池的有效容量应满足在火灾延续
时间内室内消防用水量的要求；当室外给水管网不能保证室外消防用水量时，消防水池的有效容量应
满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。要点6 建筑消防对消防
水箱设置的要求 建筑消防对消防水箱设置的要求主要以《建筑设计防火规范》（GB 50016—2006）和
《高层民用建筑设计防火规范》（GB 50045—1995）（2005年版）为依据。（1）《建筑设计防火规范
》（GB 50016—2006）的规定：设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等
的水量和水压的建筑物，或设置干式消防竖管的建筑物，可不设置消防水箱。设置l临时高压给水系统
的建筑物应设置消防水箱（包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱）。消防水箱的设置应符
合下列规定：1）重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。2）消防水箱应储存10min的消防用水
量。当室内消防用水量小于或等于25L／s，经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时，仍可采
用12m3；当室内消防用水量大于25L／s，经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时，仍可采用18m3
。3）消防用水与其他用水合用的水箱应采取消防用水不挪为他用的技术措施。4）发生火灾后，由消
防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱。5）消防水箱可分区设置。（2）《高层民用建筑设计防火
规范》（GB 50045—1995）（2005年版）的规定：1）采用高压给水系统时，可不设高位消防水箱；当
采用临时高压给水系统时，应设高位消防水箱，并应符合下列规定：①高位消防水箱的消防储水量，
一类公共建筑不应小于18m3；二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3；二类居住建筑不应小
于6.00m3。
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